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４０Ｗ形１灯×４０箇所 手動ON/OFFスイッチあり

→ 対応なし

４０Ｗ形１灯×４箇所 夜間点灯

→ 東側３箇所はＬＥＤ化 XLX410AENCLE9

東側

→ 東側３箇所はＬＥＤ化 XLX410AENCLE9

①手動ON/OFF化のみ 奥店舗用扉右側にスイッチ設置

４０Ｗ形２灯×１１箇所 常時点灯

→ ＬＥＤ化 XLX440DENCLE9

①

→ ＬＥＤ化 XLX440DENCLE9

４０Ｗ形２灯×３箇所 夜間点灯

→ １箇所はＬＥＤ化 XLX440DENCLE9 ②,③廃止

４０Ｗ形２灯×１３箇所 夜間点灯、非常灯付き ①４０Ｗ形２灯×１３箇所 夜間点灯、非常灯付き

→ ＬＥＤ化 XLG440DENCLE9

４０Ｗ形１灯(屋外)×２箇所 夜間点灯

→ ＬＥＤ化 XLW412KENLE9 または XLW413KENLE9

③

または NNFW41835LE9+LDL40S・N/14/26

高さを下げる取付け変更も実施

②
③

西側西側


